| COLEGIUL NATIONAL
’: "NICOLAE |ORGA”

CAIET DE SARCINI
PRIVIND LUCRARI ELECTRICE
COD CPV: 45310000-3

Obiectul procedurii ,Lucriri electrice — REABILITAREA INSTALATIEI
ELECTRICE”.

Ofertantul va trebui sa prezinte oferta pentru lucririle solicitate prin prezentul caiet
de sarcini, pentru ca oferta si fie consideratd admisibila.

Termenul de valabilitate al contractului: 45 zile.

Operatorul economic se obligd sa efectueze lucririle solicitate la sediul autorititii
contractante, in termenul previzut.

Propunerea tehnici: trebuie si cuprindé lucrérile din prezentul caiet de sarcini, cu
caracteristicile precizate.

Propunerea financiari:
Oferta financiara va contine atét valoarea fir3 TVA, cét si valoarea cu TVA.

Oferta va fi depusi si inregistratd la Biroul Secretariat al Colegiului National ,,Nicolae
lorga’”, str. Berceni, nr. 42 sau pe adresa de e-mail: cn.iorga@gmail.com

OBIECTIVUL LUCRARII:

sLucriri electrice - REABILITAREA INSTALATIEI ELECTRICE”.

Contractantul este obligat sa prezinte atestat A.N.R.E.

Lucrdrile vor fi executate in acord cu legislatia, standardele si normativele aflate in vigoare
$i se vor respecta normele de protectie a muncii si PSI.

Contractantului lucrérilor de executie i revine intreaga responsabilitate pentru toate
operatiile executate, pentru procedeele de executie utilizate si pentru calitatea materialelor,
certificarea cu documente justificative, de asemenea are obligatia sa repare eventualele

deteriorari ale peretilor (tencuit si varuit).
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Executantul este obligat sa verifice planurile PT ale instalatiilor electrice conform

proiectului si legenda aferentd, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei.

Executantul este obligat sa verifice toate dimensiunile inainte de procurarea materialelor
si inceperea executiei lucririi.
in timpul executiei lucrarii se vor proteja: pardoselile, mobilierul, caloriferele, panouri,
aviziere, etc, care nu fac obiectul lucrarilor pentru a nu fi distruse odati cu executarea lucrérilor.
Lucré'rea cuprinde urmitoarele:
- Inlocuirea conductorului de alimentare cu energie electrica din aluminiu;
- Inlocuirea tablourilor electrice;
- Inlocuirea aparatelor de iluminat din silile de clasa, anticamere, laboratoare, holuri,
casa scdrii elevi si profesori;

Cantititi de materiale necesare aproximative:

- Inlocuire conductor FY 1,5'mmp introdus in tub PVC, PEL, teava = 9410 m

- Conductori FY 1x1,5 S 6865~ 9410 m

- Inlocuire conductor aluminiu AF750 5 mmp introdus in tub PVC, PEL, teava = 5660 m
- Conductori FY 1x2,5 S 6865 =5660m °

- Inlocuire conductor aluminiu AF750 4 mmp introdus in tub PVC, PEL, teavi =~ 166 m
- Conductori FY 1x4 S 6865 ~ 166 m

- Demontéri corpuri de iluminat orice tip — 340 buc

- Corp iluminat tubular etang montat pe dibluri de material plastic — 340 buc

- Lampa led 36 W — 260 buc

- Lampd led 18W — 80 buc

- Corp iluminat special, monobloc pentru iluminat de si gurantd cu acumulator dibluri
metal — 35 buc

- Corp iluminat siguranti ,,EXIT” — 35 buc

- intrerupétor automat tripolar USOL — 7 buc

- Intrerupitor automat tripolar USOL 160 A — 6 buc
- USOL 250/200A — 4130 — 1 buc

- Montat canal cablu PVC 16x16 — 132 m



- Prizd montat aparent pe dibluri de material plastic construite normal sau construite
capsula - 52 buc

- Priza 16 A PT — 52 buc

- Prizi montat ingropat construitd normal impermeabila sau normali cu contact protectie
- 12 buc

- Prizi monobloc sub tencuiald simbol 0706A 250V; 10A — 12 buc

- Comutator unipolar ingropat, de serie, constructie normala din baghelita sau const.
impermeabild — 44 buc

- Comutator cumpana ST simbol 0176 10A; 250V — 44 buc

- Legatura el. (conex) intre sir. cleme si aparate, sau intre aparate cu conductd L<0,5 m —
860 buc

- Verificarea si incercarea tablourilor, firidelor de distributie, cutiilor de distributie —
13 buc

- Masurarea rezistentei de izolatie — 160 buc

- Corp iluminat cu leduri — 4 buc

- Panel led 32 W — 4 buc

- Bec led E27 9,5 W — 60W 2700K 806L.m A60 —4 buc

- Lampa monobloc in interiorul constructiei sau pe elemente exter. fluorescent, tub la
corp IL neetans sau etans — 168 buc

- Tub led T8 120cm 18W — 168 buc

- Montat sigurante automate — 179 buc

- Siguranta bipolara 10A — 67 buc

- Siguranti automata bipolard 16 A- 68 buc
- Siguranta tripolard 16A — 15 buc

- Siguranta tripolard 80A — 6 buc

- Siguranta tripolara 40A — 1 buc

- Sigurantd tripolard 32A — 10 buc

- Siguranta diferentiala 16A —2 buc

- Siguranta tripolara 63A — 8 buc

- Siguranta trifazicd 100A —2 buc



- Spot luminos terminal optic ajustabil (proiector) montat pe dibluri din material plastic —
2 buc

- Proiector led cu senzor de miscare 20 W 3000K — 2 buc

- Cablu pentru energie electrica pana la 16 MMP tras prin tub de protectie ptr racordarea
la tablouri, aparate — 50 m

- Cablu MYYM 3x2,5 S8779 — 50 m

- Prizd montat, ingropat, constructie normala impermeabila sau normala cu contact
protectie - 20 buc

- Priza cu capac sub tencuiala — 20 buc

- Intrerupator manual aparent, dibluri, material plastic constructie normali sau constructie
etans din baghetd — 4 buc

- Intrerupator cumpana ptr. simbol 0186 250 V 10A — 4 buc

- Intrerupator manual ingropat unipolar, constructie normala exclusiv doza aparat — 7 buc
- Intrerupitor cumpina st. simbol 0170 250 V 10A — 7 buc

- Grup 3 prize cu CP - 1 buc

- Montare corp iluminat exterior — 1 buc

- Lampa — 1 buc

-Materiale auxiliare-dibluri, izolier,bride,etc.

iINTOCMIT,

Iliescu Elena
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