i)

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PRAHOYA
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA
COLEGIUL NATIONAL ,,NICOLAE IORGA”
ORASUL VALENII DE MUNTE — PRAHOVA
Str. Berceni nr. 42, Cod postal, 106400, Tel/Fax: 0244.280.905; Fax: 0244.280.819

E_mail cn.iorga@email.com
Nr. (220 2§, //Z()/y

Aprobat, reprabila o
Dir. Prof. Marghi Ia_e_’%l;,drﬂw A

CAIET DE SARCINI
PRIVIND LUCRARI ELECTRICE
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1. Generalitati
Prezentul caiet de sarcini stabileste si defineste obiectivul activitatii de achizitie a ,,Lucrari
electrice —inlocuirea tabloului electric ce deserveste centrala termica: realizarea de circuite:
montarea de sigurante automate si executarea iluminatului perimetral de veghe”
Cod CPV:45310000-3
Valoarea totala fara TVA:7920-7940 lei
Ofertantul va trebui sd prezinte oferta pentru lucririle solicitate prin prezentul caiet
de sarcini, pentru ca oferta sé fie consideratd admisibila.
2. Caracteristicile tehnice minime obligatorii
Denumire echipamente:

Demontat si montat cutie metal pentru tablou - 1 buc;
Tablou electric format panou,dulap - 1 buc;
Demontat si montat transformator TMA 380/24 V -1 buc
Montat intrerupator 160A -1 buc
Montat intrerupator USOL - 1 buc
Montat cheie volmetrica -1 buc
Montat aparat electric de masurart -1 buc
Montat corp de iluminat pentru continuoarea lucrului -1 buc
Montat corp EXIT LED -1 buc
Montat proiector LED cu senzor crepuscular -4 buc
Canal metalic neperforat H110 100x110x3000 aproximativ- 12ml
Conductor izolat introdus in canalet 1,5-2,5mm aproximativ. = 120m
Conductor fy 1x2,5 aproximativ  120ml
Conductor izolat introdus in canalet cu sectiune 1,5-2,5 aproximativ 80ml
Conductor fy 1x1,5 aproximativ.  82ml
Conductor izolat introdus in canalet cu sectiune4-6 mmp  aproximativ  50ml
Conductor fy 1x6 ' aproximativ  5Iml
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Caracteristiciile tehnice prezentate in capitolul 2 sunt minimale si obligatorii. Dacd
propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu indeplinesc conditiile tehnice mai sus prezentate vor

fi descalificate.

Lucrarile vor fi executate in acord cu legislatia, standedele si normativele aflate in
vigoare.

Contractantul este obligat sa prezinte atestat A.N.R.E.

3. Conditii de livrare

Ofertantul castigitor va asigura transportul echipamentelor pana la locul de livrare, respectiv sediul
autoritatii contractante in incaperile indicate de catre reprezentantii beneficiarului. Transportul pana in
aceste incéperi reprezinti sarcina furnizorului.

Contractantul lucrarilor de executie ii revine intraga responsabilitate pentru operatiile executate,
pentru procedeele de executie utilizate si pentru calitatea materialelor,certificarea cu documente
justificative, de asemenea are obligatia sa repare eventualele deteriorari ale peretilor(tencuit si varuit)

Executantul este obligat sa verifice planurile PT ale instalatiilor electrice conform proiectului si
legenda aferenta, inainte de procuparea materialelor si inceperea executiei lucrari.
Executantul este obligat sa verifice toate dimensiunile inainte de procuparea materialelor si inceperea
lucrari. ‘
Furnizorul are obligatia de a ambala echipamentele in asa fel incét sd ajungi in buni stare la
destinatia final.
Toate materialele de ambalare a produselor raimén in proprietatea Autoritatii Contractante.
Termen de livrare: maxim 5 de zile calendaristice de la momentul semndrii contractului;
Livrarea trebuie si fie insotita obligatoriu de urmétoarele documente, dup caz:
a) facturd fiscald;
b) aviz de insotire a mérfii;
c) certificat de calitate eliberat de producétor pentru toate echipamentele;
d) scheme de configurare si etichetare a cablurilor;
e) certificate de garantie;

Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fisd de produs din partea producétorului, care
sd confind minim urmdtoarele informatii: denumirea producitorului, date si specificatii tehnice despre
produs, precum si datele de contact ale producétorului.

Materialele si produsele care se pun in opera trebuie sa fie :

- de buna calitate ;

- sa aiba certificat CE.



MARCAJE SI PLANSE
SCHEME TABLOURI ELECTRICE
SCHEMA GENERALA DE DISTRIBTIE
Cablurile pozate in jgheaburi se vor marca numai la capete.
Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din material plastic si vor ave ape ele :
-tensiunea KV
-marca de identificare a cablului din jurnalul de cabluri sau nr. circuitului din schema monofilara si
destinatia (iluminat, forta, coloana,semnalizarea ect)
-anul de pozare.
-tablourile electrice sa fie montate rigid, sa se permita un acees usor pentru efectuarea interventilor
- legaturile la borne in tablouri sa fie bine strinse( prin suruburi,papuci, piulite etc)
-sigurantele sa fie de tip automat, conform schemelor
-instalatia de paratrasnet se va lega la centura de impamintare
-protectia impotriva electrocutarilor.
Instalarea echipamentelor se va realiza de citre personalul specializat si autorizat al furnizorului in
acest sens.
Executantul va avea in vedre ca pe parcursul executiei lucrari sa ia toate masurile si sa respecte
normele legistlative in vigore SSM si PSIL.
Echipamentele vor avea toate componentele necesare conexiunilor (cabluri). Acestea vor intra in
valoarea ofertei.
Perioada de garantie pentru echipamente este de minim 24 luni de la semnarea procesului verbal
final de receptie si punere in functiune a echipamentelor.
Pe perioada de garantie furnizorul va asigura serviciul de intretinere si reparatii la produsele
livrate, realizdnd toate modificarile impuse de legislatia in vigoare.
Furnizorul trebuie sa solutioneze solicitirile beneficiarului in perioada de garantie in termen de

48 ore In cazul defectiunilor aparute.

5. Receptia echipamentelor
Receptia va consta in verificarea cantitativa si calitativd a produselor contractate. Va fi efectuati la
sediul autoritdfii contractante, de citre reprezentantii desemnati, impreund cu reprezentantul
furnizorului §i va f1 finalizatd prin incheierea unui proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii
furnizorului si cei ai achizitorului.
Dacd unul din produse nu corespunde specificatiilor din oferta propusi, achizitorul are dreptul sa il
respingd, iar furnizorul are obligatia, fira a modifica pretul contractului:
Sa Inlocuiascd produsele refuzate;
Sa facd toate modificérile necesare pentru ca produsele si corespundi specificatiilor

tehnice.



Furnizorul are obligatia ca in termen de 3 de zile lucritoare, sd completeze marfurile
lipsd sau si Inlocuiascd produsele necorespunzitoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor
aferente.

Dupi solutionarea eventualelor neconformititi se va incheia procesul verbal final de

receptie cantitativa si calitativd, semnat de reprezentantii furnizorului si ai beneficiarului.

6. Conditii generale ce trebuie indeplinite de ofertant

Cerintele prevazute In caietul de sarcini sunt minimale i obligatorii, nerespectarea acestor cerinte
precum si a celor din documentatia de elaborare i prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de
prezentare, autoritatea contractantd rezervandu-si dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

fn cazul in care valoarea ofertei depuse depaseste valoarea estimatd a achizitiei, oferta va fi
respinsi.

Este obligatia furnizorului si asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. Furnizorul este
direct raspunzitor pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliti prin contract si

caietul de sarcini, atrage dupi sine rezilierea de drept a contractului

Intocmit,
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